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CERTIFICADO DE CALIBRACION e 2o e a0t
VALVULAS DE SEG. Y ALIVIO BRONCE Numero:  070/2017
CLIENTE: PLESA ANAHUAC Y CIAS, S ADEC.V
PEDIDO No.: D70139
MEDIO DE PRUEBA: AIRE
PRUEBAS DE PRESION
CANTIDAD: 4 ( KGICM2)
FACTURA
PART NO.SERIE DESCRIPCION | TAMANO PRIMERA SEGUNDA
ABRIO CERRO ABRIO CERRO
1 | veBa1772| 0317 2B20 1/2" 56 KG/CM2| 5.0 KG/CM2] 56 KG/CM2|| 5.0 KG/CM2|l AA00070173
VBA1773 | 0317 2B20 1/2" 56 KG/ICM2|| 50 Ka/cM2|| 56 KaicM2| 50 ka/em2| Aa00070173
VBA1774| 0317 2B20 172" 56 KG/CM2|| 50 KG/CM2| 5.6 KG/ICM2| 5.0 KG/CM2|| AA00070173
VBA1775] 0317 2B20 172" 56 KG/ICM2| 50 KG/ICM2|| 56 KG/ICM2[ 50 KG/CM2|| AA00070173
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