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CERTIFICADO DE CALIBRACION Cror. 29 de sgosto do 2017
VALVULAS DE SEG. Y ALIVIO BRONCE Numero:  110/2017
CLIENTE: PLESA ANAHUAC Y CIAS, SADECV
PEDIDO No.: D70398
MEDIO DE PRUEBA: AIRE
] PRUEBAS DE PRESION
CANTIDAD: 4 vt
FACTURA
PART NO.SERIE DESCRIPCION TAMARNO PRIMERA _ SEGUNDA |
ABRIO CERRO ABRIO CERRO
1 |lvBs174es| o817 2B10 1" 49 KG/cM2|| 44 Koicm2l 49 keiem2l 44  Kocmz| Aacoo73sse
VBS17466| 08 17 2B10 1" 49 ko/em2l| 44 kaiomz] 49 kaemz| 44  koicmz|[ Aaocoo733sa
VBS17467| 08 17 2B10 1" 49 Ke/cM2|| 44 Ka/icm2|| 49 KaicMm2f 44 KoMzl AAooo73354
VBS17468| 08 17 2B10 1" 49 Ko/cm2|| 44 kaiomzll 49 Kaiomz| 44 kaieme|| Aacoo733sa
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Aseguramiento de Calidad

www walworthmx.com
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